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GREGOR DRINOVEC

= NACIONALNI LABORATORLJ ZA P o o Srovemos
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Ugotavljanje skladnosti pithe vode Rizanski vodovod Koper

Eviden¢na oznaka: 2300-16/24961-26/101297

Naroénik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIZANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. -
S.R.L.
ULICA 15.MAJA 13
6000 Koper - Capodistria

Narocilo: Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju na podro&ju ugotavljanja skladnosti pitne
vode §t., PG-2300-16/24961-25/95168, U-191/2025, z dne 20.08.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Skrbnik vzorca: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 12.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Drinovec, san. inz.

Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 1/3
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poro€ila: 1.5
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Podatki o vzorcu

NACIONALNI LABORATORLJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Vzorec: Pitna voda - Vodohram Pacug

Stevilka vzorca: 26/101297

Evidencéna oznaka: 2300-16/24961-26/101297

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naroénik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIZANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. -
S.R.L., ULICA 15.MAJA 13, 6000 Koper - Capodistria

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV

Cas odvzema: 29.09.2026 09:45

Mesto odvzema: Rizanski vodovod, Vodohram Pacug

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 29.09.2026 11:13

Ocenarezultatov

Prikazani so rezultati z doloCenimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota Izrazen Kriterij Skladnost
kot/na

Terenski podatki

Vonj brez posebnosti sprejemljiv in brez neobi¢ajne skladen
spremembe

Terenske meritve

Temperatura vode 18.8 °C / /

Klor-prosti 0.05 mg/L LOQ / /

pH 7.8 6.5-95 skladen

Elektri¢na prevodnost (20°C) 359 MS/cm 2500 skladen

Anorganski parametri

Nitrit <0.010 mg/L NO, 0.5 skladen

Aluminij 3.9 Mg/l 200 skladen

Mikrobioloski parametri

Koliformne bakterije ninajdeno CFU/100 mL 0 skladen

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen

Enterokoki ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen

Clostridium perfringens ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen

Stevilo kolonij pri 22 °C ni najdeno CFU/mL brez neobiéajne spremembe /

Stevilo kolonij pri 36 °C ni najdeno CFU/mL 100 skladen

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <0.1 m sprejemljiva in brez neobicajne /
spremembe

Motnost 0.1 NTU sprejemljiva in brez neobicajne /
spremembe

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 2/3

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5
verzija predloge porocila: 1.5



= NACIONALNI LABORATORLJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidencéna oznaka: 2300-16/24961-26/101297

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Amonij <0.026 mg/L NH4* 0.50 skladen

Celotni organski ogljik - TOC 1.22 mg/L C / /

Trihalometani

Trihalometani (vsota) 24 Mg/L 100 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, §t. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocenarezultatov

Rezultati preizkuSanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, dolo€enih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. I. RS, &t.
61/2023 in 192/2026).

Priloge porocila:

Porocilo o presku$anju z evidenéno oznako 2300-16/24961-26/101297-T

Porocilo o kemijskem preskusaniju z evidenéno oznako 1005-16/24961-26/101297-K
Porocilo o mikrobioloSkem preskus$anju z evidenéno oznako 4005-16/24961-26/101297-M

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 3/3
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porocila: 1.5
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORLJ ZA ‘ s s

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenc¢na oznaka: 2300-16/24961-26/101297-T

Porocilo o preskusaniju

Vzorec:
Matriks:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga:

Vodja naloge:
Naroénik:

Narogilo:

Predmet vzoréenja:

Plan vzoréenja:
Mesto odvzema:
Metoda vzoréenja:
Nacin vzoréenja:

Pitna voda - Vodohram Pacug

Pitna voda

26/101297

Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Ugotavljanje skladnosti pitne vode Rizanski vodovod Koper
Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIZANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. - S.R.L., ULICA
15.MAJA 13, 6000 Koper - Capodistria

Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju na podro¢ju ugotavljanja skladnosti pitne vode st.,
PG-2300-16/24961-25/95168, U-191/2025, z dne 20.08.2025

Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
DN 260170, 29.09.2026
Rizanski vodovod, Vodohram Pacug
SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Nacin A (pitna voda iz distribucijskega omrezja)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 12.10.2026
Datuminura: 29.09.2026 09:45 Datuminura: 29.09.2026 11:13

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV Sprejel: Gregor Drinovec

Vremenski podatki

Vreme pred vzoréenjem
Vreme v €asu vzorcenja

vzorcenje po obdobju suhega vremena
suho, son¢no

Rezultati preskusanja

5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda v
Kl k
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ZZ,,;‘,‘QS
Terenski podatki
Vonj brez posebnosti ONORM M 6620: 2012, na 29.09.26
mestu odvzema 29.09.26
Terenske meritve
Temperatura vode 18.8 °C SIST DIN 38404-4:2000, na 29.09.26
mestu odvzema 29.09.26
Klor-prosti 0.05 mg/L LoQ SISTEN SO 7393-2:2018, 29.09.26
na mestu odvzema 29.09.26
pH 7.8 SISTENISO 10523: 2012, 29.09.26
na mestu odvzema 29.09.26
Meritev opravijena pri T=18.8 °C
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 1/2

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5
verzija predloge porogila: 1.7



= NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenc¢na oznaka: 2300-16/24961-26/101297-T

Rezultati preskusanja

5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda oL
kl k
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe zin;‘,‘i‘z":
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 359 pS/cm SIST EN 27888: 1998, na 29.09.26
mestu odvzema 29.09.26

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Meritev opravijena pri T=18.8 °C

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naro¢nika.

Vodja naloge:
Gregor Drinovec, san. inz.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inz. ob 12.10.2026 07:45

Rezultati se nanasajo na predmet vzoréenja. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 2/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si . :

A ! ! ) ‘ : Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor rofa ver

ID za DDV: SI19651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije eI pRe e g R uaoEiian W)



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sttt

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-16/24961-26/101297-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Pitna voda - Vodohram Pacug

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 26/101297

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Ugotavljanje skladnosti pitne vode Rizanski vodovod Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIZANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. - S.R.L., ULICA
15.MAJA 13, 6000 Koper - Capodistria

Narocilo: Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju na podro¢ju ugotavljanja skladnosti pitne vode $t.,
PG-2300-16/24961-25/95168, U-191/2025, z dne 20.08.2025

Mesto odvzema: Rizanski vodovod, Vodohram Pacug

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 08.10.2026

Datuminura: 29.09.2026 09:45 Datuminura: 29.09.2026 11:13

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

Rt oSS ek ok
Barva (43 ) X2 m B 90028
Motnost 0.1 NTU IS0 7027-1:2016, KP gggggg
Amoni <0.026 gl NHS ISOTISOLASBAT KP 00020
Nitrit <0.010 mg/L NO, SIST EN 26777: 1996l KP gggggg
Celotni organski ogliik - TOC 122 mg/L C ISO 8245: 1999, KP 3??352
Trihalometani (vsota) 24 pg/L lnsquﬁ?jgnpzlo}lg ;2;(9)8852
Triklorometan (kloroform) 19 Mg/L 'Sﬁjgi?éf% ’ gggggg
R — 3 pal it ke 00926
Dibromoklorometan 0.62 Mg/l Iﬁﬁgﬁgf%ﬁ ’ gggggg
Tribromometan (bromoform) <0.5 Mg/l lsmooggilgrgf%f ’ :25(9)8852
Alumini 39 uglL SISTEN |SO,\11|\3|294-2:2024, 8;1822

[1] Rezultati paralelk in kriteriji ustreznosti so v tehni€nih zapisih, dosegljivi v laboratoriju.

[2] Vsota Trihalometanov vklju€uje: Triklorometan, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan in Tribromometan.
Kraj izvedbe preiskav:

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, E:liljana.rusnjak@nlzoh.si . :

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Ver(zir_gltazlalll\élsevegr.oéﬁj:1.:55
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije 12 p Lty o



= NACIONALNI LABORATORLJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-16/24961-26/101297-K

Elektronsko potrdili: Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inz. Liljana Ru$njak, mag.varst.nar.
OKA Novo mesto Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 08.10.2026 14:28:55

Rezultati se nana3ajo na predmet vzorcenja. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskuanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, E:liljana.rusnjak@nlzoh.si Orbita®LIMS ver- 18.14.5
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge porotila: 1.3

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sttt

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-16/24961-26/101297-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Pitna voda - Vodohram Pacug

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 26/101297; Lab. st.: 26/4635

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Ugotavljanje skladnosti pitne vode RiZanski vodovod Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIZANSKI VODOVOD KOPER D.0.0O.-S.R.L., ULICA
15.MAJA 13, 6000 Koper - Capodistria

Narocilo: Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju na podro¢ju ugotavljanja skladnosti pitne vode $t.,
PG-2300-16/24961-25/95168, U-191/2025, z dne 20.08.2025

Mesto odvzema: Rizanski vodovod, Vodohram Pacug

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porog¢ila: 02.10.2026

Datuminura: 29.09.2026 09:45 Datuminura: 29.09.2026 11:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OPKV Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota zaéetzkn/aTiaZZIjuéek
Koliformne bakterije IS0 9308-1:2014, KP ni najdeno CFUM00 mL §§83§8§2
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014, KP ni najdeno CFU/M00 mL §§8§§8§2
Enterokoki ISO 7899-2:2000, KP ni najdeno CFU/100 mL S??ggggg
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013, KP ni najdeno CFUM00 mL §38§§8§2
Stevilo kolonijpri 36 °C p;\?ﬁﬁfﬁé;ﬁfﬁe Ve o ni najdeno CFUmL 23932020
Analitik: Odgovorna oseba:
Karmen Korbar, mag. lab. biomed. Karmen Korbar, mag. lab. biomed.

Elektronsko podpisal Karmen Korbar, mag. lab. biomed. ob 02.10.2026 11:01:11

Rezultati se nanasajo na predmet vzor¢enja. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS 18145
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor rofa A

ID za DDV: SI19651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije e preahpCH PN s Hek
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